                                                                                                Jędrzejów.....................................

                       Warunki  techniczne montażu wodomierza dodatkowego

                        wydane na podstawie wniosku z dnia.................................

1. Wodomierz dodatkowy określa ilość wody zużytej bezpowrotnie.

2. Bezpowrotnie zużyta woda , to woda , która nie dostaje się do kratek ściekowych ,

    a następnie do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej np. woda zużywana do podlewania.

    Woda z mycia samochodu lub obejścia dostająca się do kratek ściekowych nie jest

   wodą  bezpowrotnie zużytą i nie może być opomiarowana wodomierzem dodatkowym.

3. Wodomierz dodatkowy instaluje się za wodomierzem głównym , mierzącym całkowite

    zużycie wody na posesji.

4. Miejsce lub pomieszczenie w którym zainstalowany będzie wodomierz dodatkowy, 

   powinno być :

                        - łatwo dostępne w celu dokonania odczytu i kontroli jego funkcjonowania

                        - uniemożliwiające uszkodzenie wodomierza dodatkowego lub zerwania 

                           plomb

                        - zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych

5. Koszt montażu wodomierza dodatkowego pokrywa usługobiorca.

6. Na pisemny wniosek usługobiorcy dostawca wody może odpłatnie zainstalować 

    wodomierz dodatkowy.

7. Przyjęcie zamontowanego wodomierza dodatkowego do rozliczeń , warunkuje pozytywny

    odbiór techniczny montażu wodomierza wraz z instalacją wodociągową  ( nie dotyczy

    montażu przez dostawcę wody ).

8. Utrzymanie , legalizacja wodomierza dodatkowego należy do obowiązków usługobiorcy.

9. Warunki rozliczenia za wodę bezpowrotnie zużytą określa załącznik do umowy. 

